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. KOMENDA POWIATOWA /f /é/f(’o’
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Staszowie

ul. Parkowa 4, 28-200 Staszéw

PZ. 5580.8.2017 Q
Egz. nr 54!

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Parnstwows Straz Pozarng
(Dz. U. z 2005 t. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 11.01.2018r.

przez

kpt. mgr inZ. Zal Michat — Naczelnik Wydziatu Operacyjno-Kontrolno-
Rozpoznawczego KP PSP w Staszowie, posiadajacego legitymacije stuzbowa
nr 3/2013 '
legitymujacego sie upowaznieniem numer PZ.5580.8.2017 z dnia 8.01.2018 r., wydanym
przez Komendanta Powiatowego Parnstwowej Strazy Pozarnej w Staszowie, zostaly
przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. J6zefa Pilsudskiego 7, 28-200
Staszéow
(oznaczenie misjsca przeprowadzenia czynnosci kontroino-rozpoznawczysh — nalezy wpisad nazwe wiasng budynku, obisktu
budowlanego, terenu, urzgdzenia craz jego adres — lokalizacle)

Imlg | nazwisko osoby upowanlonej do reprezentowania kontrolowanego oraz

Nazwa i adres kontrolowanego podsiawa i zakres upowaznienia

Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul.
Jozefa Pitsudskiego 7, 28-200 Staszow

Andrzej Gorski - Naczelnik Wydziatu Organizacii

Bozena Biatek — Inspektor w Wydziale Organizacji

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontolowanego
Andrzej Gorski - Naczelnik Wydziatu

Organizacji '

Bozena Bialek — Inspektor w Wydziale

Organizacji

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

-Kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych

-rozpoznawanie mozliwosci i warunkéw prowadzenia dzialah ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej;



-postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwg ozonowg oraz
niektorych fluorowanych gazach cieplarmianych Dz. U. poz 881), wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpozarowe, a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicarmi zawierajgcymi substancje

kontrolowane, nowe substancje iub fluorowane gazy cieplarniane iub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych:

........................................................

Whykaz kontrolowanych obiektow, terendw i urzadzen:
1) budynek Starostwa Powiatowego w Staszowie

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno§¢ za realizacije obowiazkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej: :

[ Michal Skotnicki- Starosta Staszowski

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Obiekt Starostwa sktada sie z kompleksu trzech budynkéw potgczonych ze soba
funkcjonalnie. Jednym z obiektéw jest ,stary budynek” o trzech kondygnacjach-
nadziemnych oraz podpiwniczenia. Drugi segment to ,{acznik” o trzech kondygnacjach
nadziemnych, przy czym najnizsza kondygnacja jest z uwagi na réznice pozioméw na
poziomie podpiwniczenia ,budynku wysokiego®. Trzeci segment to budynek o trzech
kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia, po Liceum Ekonomicznym, potgczony
z pozostatymi tgcznikiem. W budynku jako catoSci miesci sie poza Starostwem
Powiatowym jeszcze Biblioteka Pedagogiczna, Powiatowy Urzad Pracy
Wszystkie segmenty iworzg jedng strefe pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia
fudzi ZL Hl.

Parametry obiektu przedstawiajg sie nastepujgco:

e powierzchnia 3295,10 m?,
* kubatura ok.13336 m®

3. Organizacja ochrony ppoz.

Sprzet gasniczy w obiekcie poza hydrantami wewnetrznymi 25 stanowig gasnice
proszkowe oraz $niegowe.

Hydranty wewnetrzne rozmieszczone i oznakowane prawidiowo i zgodnie z PN.
Przeciwpozarowe wylgczniki pradu zlokalizowane przy wejsciach do budynku ,starego’
oraz facznika.

Na korytarzach, umieszczono w migjscach widocznych instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru z wykazem telefondw alarmowych. Kotlownia gazowa
w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu na poziomie podpiwniczenia.




Dla obiektow zapewniono instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, opracowang w 2005 r,
ktora nie zostata poddana aktualizaciji, oraz nie zawiera czesci graficznej.

Szkolenie pracownikébw w zakresie ochrony przeciwpozarowej prowadzone jest
w ramach szkoleri okresowych BHP i ochrony przeciwpozarowej organizowanych przez
wyznaczong komoérke.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z siec
wodociggowej z hydrantami przeciwpozarowymi rozmieszczonymi wzdiuz ul
Pitsudskiego, Ztotej oraz Szkolngj.

W 2017 r. przeprowadzono na terenie Starostwa sprawdzenie warunkéw ,probnej
ewakuacji’ -~ zawiadomienie w zatgczniku. Ewakuacja w budynku zapewniona poziomymi
drogami ewakuacyjnymi poprzez sze$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku
oraz trzy klatki schodowe. Wyj$cia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji oznakowane znakami
zgodnymi z Polskimi Normami jednak stwierdzono niewlasciwe oznakowanie drogi
ewakuacyjnej poprzez Biblioteke Pedagogiczng oraz garaze a takZze niewystarczajgce
oznakowanie na poziomie Il pietra ,starego” budynku. Budynki wyposazone w instalacje
sygnalizacji pozarowej Z centralg zlokalizowang przy Wydziale Komunikacji. Kurek
gtéwny instalacji gazowej znajduje sie w skrzynce pod schodami wejscia gtéwnego do
budynku ,starego”.

4. Postepowanie kontrolne, administracyine, egzekucyine prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie - 31.08.2017r.
1 W wyniku kontroli nie prowadzono postgpowania administracyinego, egzekucyjnego.
x W wyniku kontroli wszczeto postepowanie administracyjne — decyzja z dnia 29.09.2017r. *

Stan realizacji obowigzkéw wynikajgcych z postgpowania administracyjnego:

[ Nie dotyczy

5. Czynnosci zabronione

| Nie stwierdzono

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagroZzenia zycia ludzi

| Nie stwierdzono

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidlowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

[ Nie stwierdzono

8. WyposazZenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek posiada dwa przeciwpozarowe wytgczniki pradu zlokalizowane na zewnatrz
budynku przy wejéciach glownych do czesci iacznika i ,starego” budynku - brak
oznakowania

Hydranty wewnetrzne — oznakowane prawidtowo




Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne — oznakowane prawidtowo
Instalacja sygnalizacji pozarowej

9. Sprawnoéé techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

Przeciwpozarowe wylaczniki pradu — protokét w zatgczniku.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne- protok6t w zatgczniku.

Hydranty wewnetrzne 25 i 52 ( 8 szt). — jak w protokole z kontroli podstawowe;.
Instalacja sygnalizacji pozarowej- jak w protokole z kontroli podstawowe;j.

10. Stan wyposazenia, sprawnosé techniczna i funkcjonalna gasnic

Gasnice rozmieszczone prawidiowo o aktualnych przegiadach technicznych wykonanych
przez firme POZSERWIS Kielce w dniu 3 listopada 2016 r. oraz Supon Kielce w dniu 27
czerwca 2017 r.- oznakowano gasnice przy Wydziale komunikacii.

11. Substancje zuboZajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

Nie wystepujg

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

Instalacja elektryczna i odgromowa
Przewody kominowe dymowe i wentylacyjne
Instalacja CO i wodna

instalacje teletechniczne

instalacia gazowa

13. Sprawno$¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna — protokoly oddzielne dia kazdego segmentu z kontroli okresowych
z 23.09. 2016 r. przeprowadzonegj przez Pana Olszewski Marek Staszéw ul. Konstytucii
3 Maja 16/33Marcina Kucharskiego Zakiad Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Kopec,
Smerdyna 266 w dniu 19 sierpiert 2016 r- protokoty b/u, .

Odgromowa - kontrola okresowa j/w. protokét nr 105/2016

Instalacja gazowa- kontrole okresowg przeprowadzit  Jan Bak w dniu 16.12.2016 r.-
protokét bfu ,

Przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe - kontrola przeprowadzona w dniu
22.09.2016 przez Krzysztof Majcher Busko Zdrdj.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI - Brak

[ usunieto w trakeia kontrok

[C] usunigto w trakele kontrof

7 usunigto w trakeie koniroli




Inne ustalenia:
Brak.

14. Uwagi i zastrzeZenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono uwag

Na tym protokét zakonczono.

Kontrolowany zostal poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeZen do
protokolu. Protokét spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sig z

jego trescig podpisano bez zastrzezefi - z zastrzezeniami.
Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

STAROSTWO POWIATOWE
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