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Laboratorium Badawcze TELE-COM Poznan Sprawozdanie z badania rozkiadu pot EM — RBS Staszow - BHP

1. Cze$é ogélna

1.1. Zleceniodawca
PGE Dystrybucja SA Oddziat Rzeszdw, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszéw.

1.2. Podstawy opracowania
Jako podstawy niniejszego opracowania przyjeto:

- umowe nr 698/57/2019,

— przepisy wyszczegdlnione w ostatnim punkcie tresci sprawozdania,

— informacje o przestrzeni pracy pochodzace od Zleceniodawcy i z wiasnych ogledzin podczas
wykonywania pomiardw,

— wyniki pomiaréw rozktadu pola elektromagnetycznego przeprowadzane zgodnie ze stan-
dardami akredytacji.

1.3. Informacje ogoine o badaniu

Pomiary kontrolne rozktadu pdl elektromagnetycznych dia potrzeb srodowiska pracy (BHP} wykona-
ne zostaly przez pracownika Laboratorium Badawczego TELE-COM Poznan Piotra Gawina w dniu
19.12.2019 r.,, w sposob umoiliwiajgcy wyznaczenie ewentualnych granic stref ochronnych w rozu-
mieniu przepisow BHP w polu elektromagnetycznym [5], [2]. :

Pomiary pdl elektromagnetycznych wykonano w pionach pomiarowych zlokalizowanych wokét urza-
dzen nadawczych stacji bazowej Staszow w miejscach, w ktérych mogg przebywad pracownicy i gdzie
istnieje prawdopodobieristwo wystepowania pél o wartoéciach wigekszych od czutosci uzywanego ze-
stawu pomiarowego.

Pomiary wykonano zgodnie z metodyka opisang w [5], [6] i [7].

1.4. Uprawnienia do badania

Laboratorium badawcze TELE-COM Poznan posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 529
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji {(aktualizacja 23.10.2019 r.). Certyfikat jest wazny i obej-
muje znormalizowang metode badawczg wlasciwa do przeprowadzanych pomiardw,

1.5. Metoda badawcza

Zastosowano metode badawcza dotyczacy $rodowiska pracy podang w [7], z uwzglednieniem rozpo-
rzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopusz-
czalnych stezeri i nateZen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. Dz. U. poz. 1286 [2].

1.6. WyposazZenie pomiarowe
Pomiary wykonano za pomoca szerokopasmowego miernika natgzenia pola elektromagnetycznego
typu NARDA NBM-550/NBM-520 z uzyciem sond typu:

EF-6092 (nr A-0089) umozliwiajacej pomiar natezenia pola elektrycznego o wartosciach od 0,32 do
327 V/m w zakresie czestotliwoéci od 80 MHz do 90 GHz;

HF-0191 {nr D-0281) umozliwiajacej pomiar natezenia pola magnetycznego o wartosciach od 0,006
do 12 A/m w zakresie czestotliwosci od 10 MHz do 1 GHz.

Zestaw pomiarowy zostat poddany sprawdzeniu poprawnoéci wzorcowania w dniu 11 czerwca 2018 .
(sonda EF-6092 Swiadectwo nr LWIMP/W/149/18) oraz w dniu 24 maja 2017 r. (sonda HF-0191
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1.7.

1.8,

22.

swiadectwo nr LWIMP/W/196/17), przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagne-
tycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Zestaw przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazan wedtug procedur wewnetrznych Iaboratorium
wg {1] i [6].

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujaca metodykyg pomiarowg, przepisami prawnymi oraz in-
strukcjg obstugi przyrzadu pomiarowego.

Pomiary temperatury i wilgotnosci wzglednej wykonano wzorcowanym termohigrometrem nr 10276738.

Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Niepewnos¢ pomiaru jest wielkoscig zmienng, oszacowang w definicji i instrukgji zastosowanej meto-
dy badawczej. Wartosci niepewnosdci dla kazdego pionu pomiarowego s3 podane w tabeli wynikéw
pomiardw w pkt. 5 sprawozdania. Niepewnosci te uwzglednia sie przy wynikach pomiaru przekracza-
jacych czutos¢ zestawu pomiarowego. Podano niepewnosé rozszerzong o prawdopodobieristwie
p=0,55 i wspdtczynniku rozszerzenia k=2.

Poniewaz niepewnosc rozszerzona jest mniejsza od 30%, wyniki pomiarow podane w kolumnie ,,E/H
mierzone” poréwnuje sie bezposrednio (bez uwzgledniania niepewnosci) z wartosciami normatyw-
nymi podanymi w punkcie 1.8.

Postugiwanie sig niepewnoscig pomiarowa zgodnie z [5] nie dotyczy ustalania przebiegu granic po-
szczegblnych stref ochronnych.

Wartosci okreslajace granice stref ochronnych

Zgodnie z rozporzadzeniem (5] granice stref wyznacza sie z precyzjg nie gorsza od +0,5 m wediug
wartosci mierzonych (bez uwzgledniania niepewnosci pomiaréw). Granice te s3 zgodne z wartosciami
limitow interwencyjnych poziomdw narazenia podanych w rozporzadzeniu [2].

Graniczne wartosci natgzenia pola elektrycznego i magnetycznego wyznaczajace odpowiednie strefy
ochronne wynoszg dla zakresu czestotliwosci 100 MHz do 300 GHz (wg przepisu [2] dla natezenia po-
la elektrycznego} i 10 MHz do 300 GHz (wg przepisu [2] dla natgzenia pola magnetycznego), w ktdrym
pracujg badane urzgdzenia, odpowiednio:

IPNp-E = 7 V/m lub IPNp-H = 0,020 A/m — strefa posrednia;

tPNod-E = 20 V/m lub IPNod-H = 0,053 A/m — strefa zagrozenia;

IPNob-E = 60 V/m lub iPNob-H = 0,16 A/m — limit bazowy;

IPNog-E = 240 V/m lub IPNog-H = 0,32 A/m — strefa niebezpieczna.

|

Informacja o badanym zrédle pola-EM

. Nazwa i cel stosowania urzgdzenia

Stacja bazowa PGE Dystrybucja Staszow. Radiowa facznos¢ stuzbowa.

Lokalizacja urzadzenia

Stacja hazowa zlokalizowana jest na wygrodzonym terenie PGE Dystrybucja SA w miejscowosci
Staszdw, ul. Krakowska 44, wojewddztwo Swietokrzyskie,

Wspdirzedne geograficzne: 50°N 33’ 24,6”; 21°E 09’ 33,1".

Urzadzenia nadawcze stacji bazowej umieszczone s3 w pomieszezeniu budynku technicznego na wygrodzo-

nym terenie PGE. Antena stacji bazowej zainstalowana jest na szczycie wiezy antenowej na wysokosci
37 m npt.
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2.3. Dane zrodet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrodtach promieniowania dotaczone do zlecenia i uzyskane od pracownikéw PGE Dys-
trybucja podczas wizyty w obiekcie. Dane te stanowig oSwiadczenie Zleceniodawcy.

Charakterystyka promieniowania Dookdlna
Rzeczywisty czas pracy na dobe [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne

Lp. | Wyszczegdlnienie

1 Typ / producent nadajnika Etelm NetisB

2 Czestotliwos¢ pracy {GHz] 0,42

3 Poziom EIRP [dBm] +49,2

4 Typ / producent anteny K7515211 [/ Kathrein
5 Liczba anten 1

6 Azymut maksymalnegorpromieniowania ] —

7 Wysokosc zainstalowania {m npt.] 37

Pomiary wykonano przy pracy urzadzes nadawczych z mocg maksymalna (100 % mocy).

2.4. Obecno$¢ zrddet wtdrych

Na terenie obiektu nie stwierdzono wystepowania zrédet wtérnych pola EM.

2.5. Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Odczytane parametry pracy urzadzenia z dokumentacji technicznej, zlecenia, ogledzin podczas po-
miaru oraz informacji przekazanych przez pracownika obstugujacego i udostepniajgcego obiekt.

2.6. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonywano przy normalnej codziennej pracy urzadzeri nadawczych.

2.7. Sposob uzytkowania zrodta pola-EM podczas badania

Praca ciagta w warunkach standardowego uzytkowania. Biezaca kontrola i odczyty z nadajnikéw przy
pracujgcych nadajnikach.
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2.8. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow

Godzina Temperatura [°C] | Wilgotnosé [%]

730 +2 70

poczatek pomiardw

8.30 +2 70

koniec pomiaraw

Brak opadow.
S3 to warunki zgodne z rozporzadzeniem [2].

3. Przestrzen obstlugi
Jako przestrzen obstugi przyjeto wnegtrze pomieszczenia nadajnikéw stacji bazowej, droge dojscia od
pomieszczenia do wiezy antenowej oraz drabinke wiazowa na wiezy antenowej i sasiedztwo anten.

Urzadzenia nadawcze pracuja bezobstugowo. Mozliwa jest okresowa kontrola i konserwacja urzadze-
nia przez pracownikéw PGE.

4. Ograniczenia reprezentatywnosci wynikéw badania

4.1. Niepetne rozpoznanie zrédet pola-EM oddziatujgacych na przestrzen pracy

Brak ograniczen.

4.2. Zroznicowanie zakresu uzytkowania zrodta

Wyniki badania s3 reprezentatywne jedynie dla warunkéw opisanych w punkcie 2 i przedstawionych
na flustracjach sprawozdania. Inne ewentualne warianty pracy nie 53 objete badaniem.

4.3. Wiasciwosci wyposazenia pomiarowego

Zastosowane wyposazenie pomiarowe nie powoduje ograniczenia reprezentatywnosci wynikdw pomiardw.

4.4. Rozbieznosci dotyczace informagiji o zrodle
Brak.

4.5. Mozliwy wplyw Zrédet pola-EM o innej czestotliwosci niz czestotliwos¢ pracy zrodia
mierzonego
Brak.

3. Wyniki i przebieg pomiaréw rozktadu pola wokot zrédia

W trakcie badania przedmiotem bezposredniego pomiaru w wybranych pionach pomiarowych jest na-
tezenie pola elektrycznego E i natezenie pola magnetycznego H (tabele na kolejnych stronicach).
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Pole elektryczne:
Nrpionu/punkiu ) ) . E mierzone Wys okosé Niepev.\mos'c' Niepevivnus'é
pomiarowego Qpis miejsca pomiary [v/m] [ro] pormiaru pomiary | Strefa ochronna bhp
[%] [v/m]
1-3 U podstawy wiezy ponizej 0,81 0-2 -— — hezpiaczna
4,5 Na drabince wiazowa] wiesy 0,73 - +15,3% 0,14 berpieczna
[ Na drabince wlazowe] wicsy 0,93 - +15,3% 0,14 bezpieczna
T Na drabince wiazowej wiezy 13 - +15,3% 02 bezpieczna
8 Na drabince wiazowej wiezy 14 - +15,3% 0,2 bezgieczna
9 Na dratince wiazowej wiezy 1.7 - +15,3% 03 bezpieczrz
10 Na drabince wiazowej wiezy 22 - +15,3% 032 hezpleczna
11 Na drabince wiazowej winy 7.2 - +153% 11 poirednia
12 U podiawy ankeny skagji bazowej 3l - +15,3% 3
3 Przy antenie stacji bazowej 85 - +15,3% 13
14 Przy antenie niczynnej 42 - +15,3% [
15 U podstawy wiezy ponizej 0,81 0-2 — — bezpleczna
16-18 Przy budynku z pomiaszezaniem techniczrym ponitej 0,81 0-2 - — bezpieczna
19 Przy wejsciu do pomieszezenia echnicznage penizej 0,81 0-2 — - hezpteczna
24-26 Wpomieszezeniy fchnicznym 7 ponizej 0,81 0.2 - — bezpieczna
Pole magnetyczne:
N . L. Niepewnoid | Niepewnosc
He pm.nu/punkm Cpis miejsca pomiaru Hmierzane Wysokast pomiaru pamiaru  |Strefa ochronna bhp
pormiarowego tA/mi tml [%] [A/m] ;
13 U podstawy wiezy ponizej 0,006 0-2 — - bezplecrsa '
4.10 Na drabince wiazowej wiezy ponizej 0,006 - — - hezpieczna
" Na drabince whazowej wicty 0,013 - +5,4% 0,002 bezpiecana
12 U podstawy anteny stacii bazowej 0,049 - +154% 06,006 posrednia
13 Przy anienie stici bazowej 0,21 - +13,8% 0,03
14 Przy nieczynnej antenie 0,070 - +154% 0,041
15 U podstawy wiezy ponizej 8,006 62 — — hezpieczna
16-18 Przy budynku z pomieszczeniem chnicznym peniief 0,006 0-2 — — bezpieczna
19 Prazy wejsciu do pomisszezenia echnicznego ponizej 0,006 02 — — bezpieczna
2-26 Waoomiaszczeniu echnicznym ponizej 0,006 0-2 — -_ berpleczna
Rozmieszeczenie piondw pomiarowych pokazano na rysunkach 11 2.

6. Opis wynikéw badania

Na terenie stacji bazowej stwierdzono wystepowanie nastepujacych stref oddziatywania pola elek-
tromagnetycznego:
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— strefa ochronna niebezpieczna — nie wystepuje;

— strefa ochronna zagrozenia — wystgpuje na szczycie wiezy antenowej od wysokos$ci mocowa-

nia anten;

— strefa ochronna posrednia — wystepuje na szczycie wiezy antenowej w przestrzeni bezpo-

srednio pod mocowaniem anten

— strefa bezpieczna — wystepuje w pomieszczeniu technicznym z nadajnikami stacji bazowej, na

drodze dojscia od pomieszczenia do wiezy antenowej oraz wokét budynku technicznego, na
drabince wiazowej wiezy na catej wysokosci z wyjatkiem szczytu wiezy w miejscach opisa-
nych powyzej.

Ponadto przy antenie nadawczej stacji bazowe] stwierdzono przekroczenie wartosci IPN,, {Bazowy
interwencyjny Poziom Narazenia). Oznacza to, ze czas pracy przy tej antenie, przy dziatajgcych nadaj-
nikach stacji bazowej powinien zosta¢ ograniczony w celu nie przekraczania wskaznika narazenia W.

Zmierzone wartosci E=85 V/m i H=0,21 A/m.

Maksymalny dopuszczalny czas pracy dla W<1: 2 godziny.

7. Opinia dotyczaca wplywu wszystkich zrodet na rozkiad stref ochronnych

Poniewaz nadajniki stacji bazowe] pracowaly z mocg maksymalng nie ma potirzeby przeliczania uzy-
skany wynikow na warunki maksymalnej mocy. Taka sytuacja zachodzita podczas pomiaru.

8. Wykaz przepiséw prawnych

[1]

(2]

3]
[4]

[5]

fél

(71

instrukcja podstawowa Laboratorium Badawczego SZLB zgodny z wymaganiami normy PN-EN
ISO/IEC 17025, edycja aktuaina.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyz-
szych dopuszczalnych stezert | natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.
Dz. U. poz. 1286.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badari i pomiaréw czynnikdw
szkodliwych dla zdrowio w Srodowisku pracy. Dz. U. nr 33, poz. 166.

Norma PN-T-06580 Ochrona pracy w polach | promieniowaniu elektromagnetycznym
o czestotliwosci od 0 Hz do 300 GHz.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach zwiqzanych z narazeniem na pole elektromagne-
tyczne Dz. U poz. 950.

Instrukcja do metody badawczej Laboratorium Badawczego TELE-COM zmodyfikowana dla spet-
nienia wymagan [5], wersja wrzesiert 2019.

Narazenie na pofe elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas uzytkowania urzqdzen
nadawczych systemow radickomunikacyjnych. Metodo pomiaru pola elektromagnetycznego in
situ — wymagania szczegdtowe, w PIMOSP nr 2 (92) 2017.

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO 2 RYSUNKI {2 ARKUSZE)
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Rysunek 1. Rozmieszczenie piondw pomiarowych wokét obiektu.

Rysunek 2. Zdjecia.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Czesé ogdlna

Zleceniodawca
PGE Dystrybucja SA Oddziat Rzeszdw, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszow,

Podstawy opracowania
Jako podstawy niniejszego opracowania przyjeto:
— umowe hr 698/ST/2019;
— przepisy wyszczegdélnione w ostatnim punkcie tresci sprawozdania;

— wyniki pomiardw rozktadu pola elektromagnetycznego przeprowadzane zgodnie ze stan-
dardami akredytacji;

— informacje o Zrédfach promieniowania dotaczone do zlecenia.

Informacje ogdine o badaniu

Pomiary kontrolne rozktadu pol elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony $rodowiska wykonane
zostaly przez pracownika Laboratorium Badawczego TELE-COM Poznarii Piotra Gawin w dhiu
19.12.2019 r. w sposob umozliwiajgcy wyznaczenie ewentualnej granicy natezenia pola elektryczne-
go dopuszczonej przez przepisy [2].

Uprawnienia do wykonania badania

Laboratorium badawcze TELE-COM Poznari posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 529
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (aktualizacja 23.10.2019 r.). Certyfikat jest wazny i obej-
muje znormalizowang metode badawcza wtasciwg do przeprowadzanych pomiardw.

Metoda badawcza

Zastosowano metode badawcza dotyczaca Srodowiska ogdlnego, znormalizowang w oparciu o rozpo-
rzadzenie Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomow [2].

Wyposazenie pomiarowe

Pomiary wykonano za pomoca szerokopasmowego miernika natezenia pola elektromagnetycznego ty-
pu NARDA NBM-520 z uzyciem sondy typu EF-6092 {nr A-0089)} umozliwiajgcej pomiar natezenia pola
elektrycznego o wartosciach od 0,32 do 327 V/m w zakresie czestotliwoéci od 80 MHz do 90 GHz.

Zestaw pomiarowy zostat poddany sprawdzeniu poprawnosci wzorcowania w dniu 11 czerwca 2018 r.
{sonda EF-6092 $wiadectwo nr LWiMP/W/149/18), przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazan zgodnie z proce-
durami faboratorium badawczego wg {3] i [4].

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgca metodyka pomiarows, instrukcjami oraz instrukcjg ob-
stugi przyrzgdu pomiarowego.

Pomiary temperatury i wilgotnosci wzglednej wykonano wzorcowanym termohigrometrem nr 10276738,

Sprawozdanie nr U-073/19.5B,1.2.1 2 str. tekstu sprawozdania sposrod 8
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1.7.

1.8.

1.8.1.

18.2.

Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Obliczenie niepewnosci nastepuje wedtug instrukcji metody badawczej. Podane wartosci niepewno-
$ci stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci
Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytaciji zawiera stwierdzenia zgodnosci.

W przypadku badar pozioméw pola elektromagnetycznego w $rodowisku stwierdzenie zgodnosci do-
tyczy rozstrzygnigcia, czy zmierzona warto$¢ opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza wartoéé
dopuszczalng dla zakresu czestotliwosci, w ktdrym pracujg Zrodta, podang w [2]. Stosuje sie przy tym
zasady opisane w [2 Zatgcznik nr 1], w tym doktadnoé¢ wartosci wymagang w Tabeli 2 tego zatacznika.

Ponadto stwierdzenie zgodnosci dotyczy catej instalacji bedacej przedmiotem badania, o ile nie wy-
stepujg ograniczenia uniemozliwiajace dokonanie stwierdzenia zgodnosci dla catej instalacji lub ob-
szaru objetego badaniem.

Kryteria dotyczace wartosci mierzonych
Rozstrzygnigcia zgodnosci sg przeprowadzone wedtug zasad podanych w normie PN-EN 62311,

Dia wynikéw pomiaréw z niepewnoscia rozszerzong nieprzekraczajgcy 30% rozstrzyganie o zgodnosci
nastgpuje bezposrednio przez poréwnanie uzyskanego wyniku pomiaru z wartoscig okreélong w [2
Zatacznik nr 1], bez uwzgledniania niepewnodci pomiaru,

Dia wynikéw pomiardéw z niepewnoscig rozszerzong przekraczajgca 30% rozstrzyganie o zgodnosci
nastepuje bezposrednio przez poréwnanie wyniku skorygowanego na podstawie niepewnasci {we-
dtug punktu 6 normy PN-EN 62311 [6]) z wartoscia okreslong w [2 Zatacznik nr 1] wyniku pomiaru.

Jezeli tak okreslony wynik badania jest dokfadnie réwny wartosci dopuszczalnej okreslonej w [2 Zalacz-
nik nr 1}, w wyniku pomiaru dotyczacym danego pionu pomiarowego sygnalizuje sie brak mozliwoéci
rozstrzygnigcia zgodnosci przez Laboratorium. Rozstrzygnigcie to pozostawia sie Zleceniodawcy.

Niepewnos¢ wyniku pomiaru jest podawana w tabeli wynikéw zamieszczonej w 4.4,

Kryteria dotyczace odstepstw od metody badawczej [2].

Jezeli w porozumieniu ze Zleceniodawca w badaniu zastosowano odstepstwa od wymagan metody
badawczej [2], w wyniku ktérych Laboratorium nie moze na podstawie przeprowadzonych pomiaréw
i innych informacji wymaganych przez metode okresli¢ zgodnosci, sprawozdanie przedstawia tylko
rozstrzygnigcia dotyczace pojedynczych piondw pomiarowych.

W tym przypadku laboratorium nie rozstrzyga o zgodnodci dotyczacej catej badanej instalacji {lub ca-
tego ebszaru pomiarowego w potencjalnej strefie istotnego oddziatywania instalacji).

Informacja o badanym obiekcie

2.1. Nazwa stacji nadawczej i cel stosowania urzgdzen
Stacja bazowa PGE Dystrybucja Staszdw. Radiowa tacznos¢ stuzbowa.
2.2. Lokalizacja stac;i
Stacja bazowa zlokalizowana jest na wygrodzonym terenie PGE Dystrybucja SA w miejscowosci
Staszow, ul. Krakowska 44, wojewddziwo $wietokrzyskie.
Wspdltrzedne geograficzne: 50°N 33’ 24,6”; 21°E 09’ 33,1".
Sprawozdanie nr U-073/19.5B.1,2.1 3 str, tekstu sprawozdania sposrdd 8
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2.3. Opis miejsca zainstalowania

na wysokosci 37 m npt.

2.4. Dane zrodet promieniowania elektromagnetycznego

Urzadzenia nadawcze stacji bazowej umieszczone s3 w pomieszczeniu technicznym w budynku na WYEro-
dzonym terenie PGE Dystrybucja. Antena stacji bazowej zainstalowana jest na szczycie wiezy antenowej

Informacje o Zrédfach promieniowania zostaty podane przez Zleceniodawce i stanowig jego o$wiadczenie.

Charakterystyka promieniowania Docokdlna
Rzeczywisty czas pracy na dobe [h/dobe) 24
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Lp. | Wyszczegélnienie
1 | Typ/ producent nadajnika Etelm NetisB
2 Czestotliwos¢ pracy [GHz] 0,42
3 Poziom EIRP [dBm] +49,2

4 | Typ/ producent anteny

K7515211 / Kathrein

5 Liczba anten 1
6 Azymut maksymalnego promieniowania [°] -
7 Wysokosé zainstalowania [m npt.] 37

Parametry pracy urzadzeri zostaty podane przez Zleceniodawce.

2.6. Warunki $srodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE 7 BADAN MO2E 8YC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI

Zrédta zwigzane ze zleceniem emituja w zakresie czestotliwosci 6 ([2] zat. 1 tabela 2].

Pomiary wykonano przy pracy urzadzen nadawczych z mocg maksymalng (100 % mocy).

2.5. Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Godzina Temperatura [°C] | Wilgotnosé [%]
7.30 o 12 70
poczatek pomiaréw
830 +2 70
kaniec pomiardw
Brak opaddw.
53 to warunki zgodne z rozporzadzeniem [2].
Sprawozdanie nr U-073/19,58.1.2.1 4 str. tekstu sprawozdania sposrdd 8
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3. Zastosowane odstepstwa

Brak.

4. Pomiar wielko$ci pola elektromagnetycznego wokot zleconej instalacji

4.1. Opis procedury uzyskiwania wynikéw badania

Graniczna wartosci natezenia pola elektrycznego w pasmie od 3 MHz do 300 GHz, wyznaczajgca ob-
szar ponadnormatywnego oddzialywania pola elektromagnetycznego, wynosi 7 V/m.

Celem przeprowadzenia pomiaréw rozkfadu pola wokét 7rédta wyznaczono piony pomiarowe w miej-
scach, w ktérych mogg przebywac ludzie i gdzie istnieje prawdopodobieristwo wystepowania pél o
wartosciach wigkszych od czutosci zestawu pomiarowego, zgodnie z rozporzadzeniem [2].

Zgodnie z ust. 5 metody badawczej [2] przeprowadzono obliczenia zwigzane z wytypowaniem pio-
néw pomiarowych, w tym pionéw na kierunkach zwigzanych z pobliskg zabudowg.

4.2. Opis lokalizacji pionow pomiarowych

Pomiary pol elektromagnetycznych wykonano w pionach pomiarowych zlokalizowanych w terenie
wokot stacji bazowej Staszéw w miejscach, w ktérych moga przebywa¢ ludzie.

We wszystkich pionach pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0 do 2 m oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,3 m od elementéw metalowych, przyjmujgc za wynik pomiaréw maksymalny zmie-
rzony poziom poia elektromagnetycznego.

Jest to podejscie catkowicie zgodne z rozporzgdzeniem [2].

4.3. Inne zrodia pola-EM
Brak. »

4.4. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiardw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej tabeli.

. L " s Przekroczenie
Nr " . Niepawneo$é | Niepewnosé L
. L . E mierzone Wysokosé . wartosci
pionu/punktu Opis migjsca pemiaru pomiary pomiaru .
pomiarowega [\ [mj o ivimi dopuszczalnej
7 vim]
18 Na terenie PGE ponizgj 0,81 0.2 _ _ brak przekroczenla
wi przepisy
912 ulica Nasienna przy budynkach PGE ponizej 0,81 -2 - - brak przekroczenia
WE przepisu
13 Na feranie PGE 11 20 +15,3% 02 brak przekroczenia
Wg przepisy
4 Na bronie PGE 12 20 +15,3% 02 brak przekroczenia
Wi przeplsu
1517 Na terenie PGE poniej 0,81 0-2 - — brak przekroczenia
wg przepisy
. . . . i brak przekroczenia
18,19 ulica Nasienna przy terenie PGNIS . ponize] 0,81 0-2 - bl
wg przepisu
20,21 na lerenie PGNIG ponizej 0,81 0-2 — — brak przekroczenia
wg przepisu
2,7 ulica Nasienna przy terenie PGNIG ponizef 0,84 0-2 - - frak przekroczenia
. wg przepisu
24 wiazd na parking centrum handlowsgo 8,93 28 HB5,3% 0,14 brak przekroczenia
wg przepisu
Sprawozdanie ar U-073/19,58.1.2.1 5 str. tekstu sprawozdania sposrod 8
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] BT Tl el i
pomiarcwego (vl L {%l] V/m] dopyu Ef,:]lne’
. 25.28 na parkingu centrum handlowego ponize] 1,81 0.2 — - z’:';:::;“m"'a
’ 2 na ul. Krakowskis] 6,89 2,0 HE5,3% 0,44 ::;';;::i';’:“e““
. » na ul. Krakowski| 038 2,0 +5,3% 043 ::'::::j';:’“e““
. £y na ul. Krakowskicj 0,84 20 +H53% 013 2‘:';2’::;?““'“
, 2 na posesi przy ul. Karkowskdej ponize] 0,34 02 - - :,';';r"z::i‘;;""e""’
. 3 Wewnalrz budynku PGE, drugie pietro, dyspezytrmia 1,0 20 +45,3% 02 :;:’:;::I'::’“e“ia
. 4.5. Potozenie piondw pomiarowych
Nr. piony Dtugoséc geograficzna Szerokosé geograficzna
) pomiarowego
. 1 21°9'33.39"E 50°33"24.51"N
! 2 21°9'33.33"E 50°33'24.77"N
j 3 21°9'33.04"E 50°33'23.96"N
. - 4 21°9'34.01"E 50°33'25.39"N
5 21°9'34.69"E 50°33'25.88"N
. 6 21°9'34.64"¢ 50°33'25.19"N
7 2179'35.32"E 50°33'25.23"N
l 8 21°9'36.21"E 50°33'24.90"N
: 9 21°9'36.19"E 50°33'25.58"N
) 10 21°9'37.53"E 50°33'25.03"N
. 11 21°9'38.11"E 50°33'24.58"N
l 12 21°9'39.50"E 50°33'24.22"N
. 13 21°9'36.70"E 50°33'23.88"N
: ) 14 21°9'36.47"E 50"33'23.02"N
) 15 21°9'34.86"E 50°33'23.19"N
' 16 21°9'33.98"E 50°33'23.55"N
' 17 21°9'34.91"E 50°33'24,17"N
. 18 21°9'34.12"E 50°3326.33'N
19 21°9'33.27"E 50°33'26.59"N
. 20 21°9'32.61"E 50°33'25.84"N
. 21 21° 9';’»1.53"E ”g0°33'25.34“$\|
22 N 21° 9'31.68";m 50°33'27.15"N
' 23 21°9'30.56"E 50”3;'27.61"N
g 24 21°9'39.77"E B 50°33'25.17"N
25 M-21° 9'38.34"E 50°33'25.68"N
' 26 21° 9’3;.04"[—: 50°33'25.94"N
- 27 21“ 9'38.06"E 50°33'26.69"N
. 28 21°9'3630" | 50°33'26.95"N
) 29 - 21°9'38.90"E 50°33'23.64"N
' Sprawozdanie nr U-073/19.58.1.2.1 6 str, tekstu sprawozdania sposrod 8
NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ 7 RYSUNKAM)
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l.aboraforium Badawcze TELE-COM Poznan

Sprawozdanie 2 badania rozidadu pél EM — RBS Staszéw — 0§

Nr' pionu Btugosé geograficzna Szerokos¢ geograficzna
__pomiarowego )
. 30 21°9'38.16"E 50°33'22.86"N )
i 31 21°9'37.19"F 50°33'21.52"N N
32 21°9'35.76"F 50°33'22.03"N
B 33 21°9'37.22"E 50°33'24.59"N -

3. Opis wynikow badania

Wynikiem badania jest tabelaryczne zestawienie stwierdzonych pozioméw wielkosci pola elektroma-
gnetycznego, jakie zamieszczono w punkcie 4.4.

W pionach pomiarowych zlokalizowanych wokét Stacji bazowej Staszow nalezgcej do PGE Dystrybu-
cja w badanym szerokim pasmie czgstotliwosci uzyskane wyniki nie wykazuja wystepowania obsza-
ru penadnormatywnego oddzialywania pola elektromagnetycznego.

Sprawozdanie nr 1-073/19.58.1.2,1

7 str. tekstu sprawozdania sposréd 8

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAK MOZE BYC POWIELANE TYLKG W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAM!




aboraterivm Badawcze TELE-COM Poznan Sprawozdanie z badania rozktadu pél EM — RBS Staszéw — 0%

6. Wykaz przepisow prawnych

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627 w aktual-
nym brzmieniu.

[2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paidziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania
tych poziomow. Dz. U. nr 192, poz. 1883

[3] Instrukcja podstawowa Labaoratorium Badawczego SZLB zgodna z wymaganiami normy PN-EN
ISO/IEC 17025, edycja aktualna.

[4] Instrukcia metody badawczej ,Badanie rozktadu pola elektromagnetycznego zakresu 5 Hz...90 GHz
dla potrzeb ochrony srodowiska ogdinego (0S)” w wersiji aktualnej.

[5] DAB-18 (dokument wewnetrzny systemu akredytacyjnego uscislajgcy prowadzenie badan pola elek-
tromagnetycznego w Srodowisku wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji) — wersja aktualna.

[6] PN-EN 62311 Ocena urzqdzeri efektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeri eks-
pozycji fudnosci w polach elektromagnetycznych (0 Hz — 300 GHz) {maj 2010).

[7]1 Bierikowski, Podlaska, Zubrzak Pole elektromagnetyczne w srodowisku — metody szacowaniag i
monitoring, (w: Medycyna Pracy 2019;70(5) str. 567-585).

[8] Biedkowski Pomiary PEM stacji bazowych telefonii korndrkowej — wymagania a rzeczywistosc
{materialy prezentacji w ramach Xil WKE Wroctaw 2019).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO 2 RYSUNKI (2 ARKUSZE)

Sprawozdanie nr U-673/19.58.1.2.1 8 str. tekstu sprawozdania sposrdd 8
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-Wieza antenowa

—Antena stacji

bazowsej Fypu
Kathrein K7515211

R ysunek Podzintha | Obiekt
Staszdw RBS
3 — -
Arkusz nr 7 Wersja | Temaf rysunku
Arkuszy H 1 Ztﬁeffﬂ

Rysunek nie moze byc powielany oddzielnie; jest integraing czescig sprawozdania numer:
Pozycja/stadium zadania:

u-073s19

SB2171

FETELE-COM sp. 2 0.0

oA Jarwnaicka 3; 55-4958




PGE Dystrybucja 5.A.
Qddziat Rzeszéw

35-065 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 8
- tel.: {17) 749 7000, fax: (17) 749 7001
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.or@pgedystrybucia. pl

N/znak: ST/20/ l,u’é? jlﬁ‘@!}l

A, i e,

[ 2D,

Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Jozefa Pitsudskiego 7
28-200 Staszow

Dotyczy: Zgioszenia instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne

Zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) art. 152 ust. 3 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 879), przesytamy wypetnione |
formularze dla obiektu: ‘

- radiowa stacja bazowa - Staszéw

W zalaczeniu pefnomocnictwo dla oscby reprezentujgcej prowadzacego instalacje oraz
potwierdzenia wykonania optat: za dokonanie zgloszenia oraz skarbowe] za udzielenie
petnomocnictwa.

Z powaianiem

_ Dyrektor
Pigtr Grochala

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. a/a

Zatgczniki:
1. Formularz zgioszeniowy — 1 egz.

. Sprawozdanie z pomiardw — 1 egz.

2
3. Petnomochictwo — 1 egz.
4

. Potwierdzenie przelewu — 2 egz,

PGE Dystrybucja Spélla Akcyjna z siedzihg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul, Garbarska 21A, wpisana do refestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzia! Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zaldadowy:
9 729 424 160 zi w petni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. ofWarszawa, Al, Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1133 0010 2859 5134,
www . pgedysirybucia.pl




FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

i. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wtasciwego do przyjecia zgioszenia

al Starostwo Powiatowe w Staszowie, 28-200 Staszow, ul. Jézefa Pilsudskiego 7

. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje

Radiowa Stacja Bazowa Staszéw

. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatdéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS? jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie
instalacja

1.3 Region Wschodni; 2.3.26 Woj. Swigtokrzyskie; 3.3.26.53 Podregion 53 — Sandomiersko-
Jedrzejowski; 4.3.26.53.12 Powiat staszowski; 5.3.26.53.12.07.4 Staszéw

. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

. Adres zakiadu, na ktdrego terenie prowadzcna jest eksploatacja instalacii

PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Oddzial Rzeszéw, ul.8-go Marca 8, 35-065 Rzeszéw

. Rodzaj instalacii, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie zgioszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna emitujaca pola elekfromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz
do 300GHz z moca 25 W

. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosc predukeji lub wielkese swiadezonyceh uslug

Dystrybucja energii elektrycznej. Radiowa stacja bazowa jest wykorzystywaha wylacznie dla
zaspokajania potrzeb wiasnych przedsigbiorstwa poprzez zapewnienie {acznosci dia stuzb
ruchowo-eksploatacyjnych brygad technicznych

. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

24 godziny na dobe

. Wielkos¢ i rodzaj emisji?

25 W (14 dBW)

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Na etapie projektowania ogranicza si¢ emisje pola elektromagnetycznego do wartosci
dopuszczalnych stosujac wysokie wieze antenowe oraz instalujac anteny na gornej czesci
konstrukeji

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Jest zgodny




12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zataczniku
nr 2 do rozporzadzenia: .

Lp.®

1|50N33'24,6" 21E09°33,1"

21426,1125 MHz

3137 m

4|25 W (14 dBW)

5| Antena dookdlna, elewacja 0

Tak - Instalacja jest zaliczana do przedsiewzieé¢ mogacych oddziatywaé na $rodowisko — /
6 | natgzenie pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci dopuszczainych dla miejsc '
dostepnych dla ludnoéci wykluczajac mozliwosé korzystania dia celéw mieszkaniowych.

7 | W zalaczeniu

13. Miejscowos€, data (rok — miesigc — dzien):
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje

Rzeszow, 2020-02-10
Dyrektor Generalny

Wiadystaw Té‘é%ystwbueia 5.4,
Oddzlal Rzeszow

PDyrsktor eneralny

Wiadystaw Turek

li. Wypeinia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgidszenie

Data zargjestrowania zgioszenia Numer zgloszenia

Objasnienia:

) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573,
z pézn. zm.).

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji — réwnowazne moce promieniowane izotropowo
{EIRP) poszczegolnych anten.

¥ Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach
zatgeznika nr 2 do rozporzadzenia.




{52 | Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operacii

w systemie bankowosci internetowsj PekaoBIZN ES24

Dane wtasciciela rachunku

Nazwa whasciciela PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAL RZESZOW Adres wiasciciela é’é.'o”sg”@é:é‘z%w
Rachunek wlasciciela 42 1240 4764 1111 000D 4885 5495
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
Nazwa Urzad Miasta | Gminy Staszow Adres Opatowska 31 Staszow
Rachunek PLE1 1020 2629 0000 8702 0330 0T8T
Szczegdtly operacji
Data waluty 07.02.2020
Data ksiggowania 07.02.2020 10:09:15
Kwota -120,80 PLN
Tytut operacii STI20/12020
-¥od operaci 020
-»pis kodu operacji Przelew krajowy (-)
Sygnatura 9002155886
Referencje banku 1720207986861837
Data wystawienia 10.02.2020 11:09 : Strona 11

W rozliczeniach ransgranicznych nalezy uzywac numenu rachunko IBAN oraz kodu BIC.

Mumear IBAN tego rachunku: PL42 1240 4764 1111 0060 4865 5485, kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.

Bank Pelska Kasa Opieki Spotika Akcyjna = siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numeren KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsishioroow, prowadzonego przez Sgd Rejonowy dia m. st.
Warszawy, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowega; NIP. 526-00-06-841; wysokoid kapitalu zaktatowego | kapHalu wplaconego; 262 470 034 zlotych, wedlug stanu na dzien 28 grudnis 2012 1,
Srodid zgromadzone w Banku Pekao S A {dalejr Bank} na rachunkach bankowych objele sg gwaransig Bankowegoe Fundusza Gwarancyjnego (dalej: BFG)

Dokument sporzadzony eleklronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 12 Ustawy Prawa bankowe, Ast. 60 ke, Art, 20 ust, 2 i 5 Ustawy o rachunkowosci, Nie wymaga
stempia i podpisu.




{73 | Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowosci internetows] PekaoBlZN ES24

Dane wiasciciela rachunku

Nazwa wiadciciela PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAL RZESZOW Adres whasciciela gé‘_ 0862'1 Qzﬂgé\z%w
Rachunek wiasciciela 42 1240 4764 1111 0000 4865 5495
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
Mazwa Urzad Miasta | Gminy Staszow Adres Opatowska 31 Staszow
Rachunek PL61T 1020 2620 0000 9762 0330 D787
Szczegoty operacii
Data waluty 07.02.2020
Data ksiggowania 07.02.2020 10;09:15
Kwota ~17,00 PLN
Tytul operacji 8Ti2012028
- ¥od operagii 020
" ~pis kodu operacj Przelew krajowy (-)
Sygnatura 9002155885
Referencje banku 1720207986851837
Data wysiawienia 10.02.2020 1118 Strona 11

W rozliczeniach Wransagranicznych nalezy uzywad nuwmer rachunka 1BAN oraz kodu BIC.

Numer IBAN tego rachunku: PLAZ 1240 4764 1111 0000 4865 5495, kod BIC Banku Pekao SA: PROPPLPW.

Bank Polska Kasa Opieki Spdila Akcyjna z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestiu Przedsigbiorcsv, prowadzanegn przez Sgd Rejonowy dla m, st,
Warszawy, XIl Wydzial Gospodarczy Krsjowego Rejestu Sadowego; NIP: 526-00-06-841; wysoko$e kapitalu zakladowego i kapitalu welaconego: 262 478 034 zlotych, wediug stanu na dziery 28 grudnia 2012 1,
Srodki 2gremadzone w Banku Pekas S A (dalej Bank) na rachunkach bankowych objele sa gwarancjq Bankowege Munduszl Gwarancylnego {dalej: BFG)

Dokument sperzadzeny elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 12 Uslawy Prawo bankowe, Art. 60 ke, Art. 20 ust. 2 i 5 Uslawy o rachunkowoscl, Nie wymaga
stempla i podpisu. :
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# TN PGE Dysteybucla 5.A,
l:: GE 20-340 Lublin, ul, Garbarska 218
tel. 81 71057 02, fax: 81 744 23 39

PGE Dystrybnicie §.A, e-mall sekretarizt@pgedystrybucia.pl

Lublin, dn. 4 £9.. 2044+,

PELNOMOCNICTWO OGOLNE

Zarzad Spotki PGE Dystrybucja Spolka Akeyjna z siedzibg w Lublinie wpisanej do rejestru
przedsi¢biorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS:
0000343124, kapital zakladowy 9 729 424 160z, w calosci oplacony, zwanej dalej ,,Spotka™,
na podstawie art. 96 kodeksu cywilnego, pracownikowi Spokki:

Wiadyslawowi Turkowi

posiadajgcemu numer PESEL: 53053102175

zatrodnionemu na stanowisku Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Qddziat
Rzesz6w z siedzibg w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszéw.

§1

Udziela pelnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynnodci faktyczaych i prawnych

w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A,, z zastrzezeniem § 2, 3, 4, w tym m.in. do:

1. sktadania oswiadczen woli i wiedzy oraz w celu zawierania, rozwiazywania oraz zmiany
umoéw, w tym uméw zwigzanych z wypelnianiem obowigzkéw Operatora Systemu
Dystrybucyjnego oraz z przedmiotem dzialalnodci Spotki okreflonym w § 6 Statutu
Spoiki;

2. reprezentowania Spétki przed organami administracji publicznej, w tym w szezegdlnosci

przed organami kontroli zewngtrznej w sprawach podatkowych i ubezpieczeniowych,

w sprawach z zakresu regulacji ustawy Prawo budowlane;

reprezentowania Spélki przed sadami, organami egzekucyjnymi;

4. wykonywania wszystkich czynnodci przypisanych zamawiajgcemu i kierownikowi
zamawiajagcego wymienionych w ustawie Prawo zamOwien publicznych.,

A

het

§2

Petnomocnik uprawniony jest do podejmowania czynnodci, w szczegdlnosci zwiazanych
z dzialalnoécig Oddziatu Rzeszow, z zastrzezeniem iz do czynnodci:

PGE Dystrybucja Spotha Akcyjna z sledzlbg w Lubllinle, 20-348 Lublin, Wl. Garbaiska 214, wpisana do rejestru przedsigblorcdw prowadzonege przez S4d Rejonowy
Lublin-Wschod w Lubfinie 2 sledziba w Swidnike, VI Wydziai Gospodarcey pod nr KRS: 0000343124, Nip: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy:
T 8729 424 160 zt w pelnl oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAD 5.A. o/ Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1411 COI0 2859 5194,

www.pgedystrybucja.pl

[P T——




1. zaciggniecia zobowigzan, o kazdorazowej wartosci przekraczajacej 500.000 zi,
z wylaczeniem $wiadczenia przez Spolke ushig w zakresie jej przedmiotu dziatalnosci
okreglonego w § 6 Statutu Spétki, z zastrzezeniem punktow 2, 4, 6 i 8 ponizej;

2. zaciggnigcia zobowigzatt o kazdorazowej wartosci przekraczaj acej 100.000 zt w zwigzku z:

1) remontami i modernizacia zapleczy technicznych i socjalnych,
2) zakupami sprzetu i wyposazenia biurowego,
3) zleceniem uslug doradezych, konsultacyjnych, prawnych, szkoleniowych
i wykonywaniem ekspertyz,
4) zleceniem ushig transportowych, serwisu srodkow transportowo-sprzgtowych,
ochrony, sprzatania i innych nie zwigzanych z realizacig obowigzkéw OSD;

3. zbywania aktywéw trwalych w rozumieniu ustawy o rachunkowosdci o wartogei ksiggowej
netto przekraczajgeej 50.000 zk;

4, nabywania i zbywania nieruchomosci lub udzialu w nieruchomodci lub prawa
wieczystego uzytkowania gruntu o wartosci przekraczajgcej kazdorazowo 20.000 z1;

5, zastawiania, ustanawiania hipoteki lub innych ograniczonych praw rzeczowych
w odniesieniu do grupy skiadnikéw lub jakiegokolwiek skladnika majatku Spoki,
7 zastrzezeniem punktu 7;

6. zawierania uméw, skladania o$wiadczeh o ustanowieniu na rzécz Spétki shuzebnosci,

za ustanowienie ktérych wynagrodzenie przekracza jednorazowo kwotg 20.000 zi, /

a przy wynagrodzeniu rocznym przekracza kwote 1.000 zi;

7. wydzierzawienia lub najmu jakichkolwiek czesci majatku Spoélki o kazdorazowej wartosci
ksiegowej netto przekraczajacej 150.000 zi;

8. polegajacych na zawarciu umowy darowizny i sponsoringu;

9. udzielania pozyczek, z wylgczeniem pozyczek udzielanych z ZFSS;

10. zwolnienia z dhugn o wartoéei przekraczajgeej 2.000 zk;

11. likwidacji aktywa trwalego o wartodci ksiggowej netto kazdorazowo przekraczajgcej
50,000 z1, z wylaczeniem sytuacji gdy likwidacja nastepuje w wyniku zbycia;

12. nabywania skladnikéw aktywéw_trwalych, w rozumieniu ustawy o rachunkowoéci
o kazdorazowej wartodci przekraczajgcej 500.000 z1;

13. zawierania uméw o uslugi prawne, ushigi marketingowe, ustugi w zakresie stosunkow
miedzyludzkich i komunikacji spolecznej oraz ustugi doradztwa zwigzanego
z zarzgdzaniem, w ktérych maksymalna wysoko$é wynagrodzenia nie jest przewidziana;

_ niezbedne jest uzyskanie zgody Zarzadu Spotki. W przypadku, gdy czynno$é wykracza

poza zakres umocowania, a Statut lub akty wewngtrzne nie zastrzegajg dla okreslonej

czynnosci podjecia uchwaly przez Zarzad Spolki, zgody na dokonanie czynnosci udziela

Cztonek Zarzadu odpowiedzialny za dany obszar dziatalnosei Spolki Iub ustanowiony

pelnomocnik Zarzadu.

\

§3

1. Tlekroé w Pelnomocnictwie jest mowa o kwocie wyrazonej w zlotych, nalezy przez
to rozamieé kwote netto, tj. bez kwoty podatku od towaréw i ushug.

3. Za warto$é zobowiazania przyjmuje si¢ wartos¢ za caly okres jego trwania, jezeli jest
okreslony, a w przypadku zobowigzad o charakterze ciaglym, zaciggnietych na czas
nieoznaczony, wartodé skumulowang za 48 miesigey ich trwania lub za okres
wypowiedzenia, o ile jest on dtuzszy niz 48 miesigey.
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1. Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zawierania uméw kredytu, zaciggania
pozyczek i innych uméw finansowych o podobnym charakierze oraz do zaciagania
zobowigzaf warunkowy: ieniu ustawy o rachunkowosci. w tym do udzielania
Mcll, gorgczeﬁ ]gtkowvch i wystawiania weksli.

2. Pelnomocnik ma prawo powolywaé dalszych petnomocnikéw w zakresie obejmujgcym
calo$¢ lub czgs¢ jego umocowania. W przypadku udzielenia dalszego pelnomocnictwa,
informacj¢ o powyzszym fakcie umieszcza sie w odpowiednich rejestrach.

3. Pelnomocnictwo jest udzielone wylgcznie w okresie zajmowania przez pelnomocnika
stanowiska Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw.

4. Pelnomocnictwo moze by¢ odwolane w kazdym czasie.

5. W przypadku wygasnigcia pelnomocnictwa, dokument pelnomocnictwa powinien byé
niezwlocznie zwrocony do Zarzgdu Spoiki.

-----‘7'.-_ --- ‘t‘n}n_.‘n '.’?23mﬁdu"""'"'"'"""'
Sewsryn Kydra
Po zapoznaniu sig 1 trescig, niniejsze
pelnomocniciwo priyjmuje:
Pelnomocnik
Zalczniki:

1. Klauzula informacyjna RODO (art.13)
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KLAUZULA INFORMACYINA
Zgodnie 2 art. 13 Rozporzadzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwletaia 2016 r. w sprawle ochrony osth
fizycznych w zwlazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE {og6ine rozporzatzenie o ochranie danych) {dale] ,RODO"} Informujeny, Ze:
L Administratorem Pani/Pana danych oschowych jest PGE Dystrybuca 5.A. x siedziby w Lublinfe — adres: ul. Garbarska 21 A, 20-
340 Lublin (zwana dalej ,Spélka”).
B. W sprawie ochrony danych osobowych moina skontaktowaé sle z Inspektorem Ochrony Danych pod emallen:
dane.asohowspredystrybuciz.ol lub pisernie na adres siedziby wskazany w punkeie | powyie].
1. Bedziemy przetwarzaé nastepujgce kategorie danych:
a. Podstawowe dane indentyfikacy)ne (tmie, nazwisko, PESEL)
b. Dedatkowe dane identyfikacyjne [numer | seria dowodu osobistege, rodza] | numer uprawnlen)
IV. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobawych:
1. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci udzlelenia Panu/Pani petnomocnictwa, a takie w celu
ustalenta, obrony | dochodzenia roszczen (podstawa z art, 6 ust. 11it. f RODO),
2. w celu prowadzenta dzlatalnoici operacyjne] Spofid, w tym statystyki, analiz 1 raportowania, prowadzenta ewidencli
pelnomocalctw, (podstawa z art, 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. w celach archiwalnych [dewodowych) bedacych realizacly naszego prawnie uzasadrionego interesu zaberpieczenia Informachi
na wypadek prawne] potrzeby wykazania faktéw, wykazania wykonaniz obowigzkdw (podstawa z art, 6 ust. 11ic. f RODO).
V. Bgdziemy przechowywat Pani/Pana dane csobows przez czas niezbedny do realizacji celéw okredlonych w pkt I, t.:
—  w zakresle udzielenta i realizacji pelnomocnictwa - do czasu jego ohowiazywanla, oraz przez czas, w ktdrym przeplsy
nakazuja nam przechowywat dane, a takze przez okres konieczny do zabezpleczenia ewentualnych roszczed — zgodnie 2
okresem przedawnlenta roszezeft wynikajacym z praeplsow prawa,
—  w zakresle ustalenia, abrony | dechodzenta naleznofel - przez okres przedawnienia roszezerd wynikajacych 2 przepisow
prawa, a takie przez czas, w ktorym przepisy nakazuja nam przechowywat dane, ¢
~  w zakresie prowadzenta dziatelnodci operacyjne] Spétkl, w tym statystyki, analiz i raportowania, prowadzenia ewidengi,
peinomotnictw - do czasu Istnfenia prawnie uzasadnionych intereséw Spétki stanowiacych pedstawe tego przetwarzan as
takie przez czas, w keérym przepisy nakazujg nam przechowywad dane,

{5
—~  w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizaclg naszego prawnie vzasadnionego Interesu zabezpleczenia i 'z
3

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw, wykazania wykonania cbowigzkéw - do czasu istnieyta
prawnie uzasadnionych Interasdw Spéfki stanowlqcych podstawg tego przetwarzania, a takle przez czas, w kto
przepisy nakazujq nam przechowywaé dane.
Vi. W katde] chwili przystugule Pani/Panu:
-  prawo do wnieslenfa sprzeciwu wobec przetwarzanta danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit, f RODO
wskazanych powyzej w pkt fil, Przestanlemy przetwarzac dane w tym zakresie, chyba e bedziemy w stanle wykazad, Ze
Istnieja wazne, prawnle uzasadnione podstawy, kidre s3 nadrzedne wobec Pani/Pana intereséw, praw | wolnodci lub dane
beda nam niezbedne do ewentualnego ustalenla, dochodzenta lub obrony roszczen. ’
~  prawo iadania dostepu do swolch danych osobowych oraz otrzymania ich kopil, prawo Zgdania ich sprostowania
{poprawianta), usunicela lub ogranlczenis przetwarzania swolch danych osobowych, a takie prawo do przenoszenta
swoich danych csobowych,
Whioskl w wfw zakresie moina przeslaé lub skiadac psohiécle na adres wskazany w pkt || powyie] w Punktach Obstugl Kllenta
Dystrybucyjnego {POKD) Spdtki znajdujacych sig w Oddziatach Spotki | Rejonach Energetycznych {adresy dostgpne na stronie internetowej
www, ppadystiybucia.nll. Aby mied pewnose, Ze Jest Pani/Pan uprawnicny do zlofenia wiiosku w w/w sprawach, mozemy prosic ¢ podanie
dodatkowych Informac]i pozwalajacych na uwlerzytelnienie Pani/Pana tozsamoscl. Zakres kadego z tych praw oraz sytuacje, w ktdrych
moina z nich skorzystad, wynikaja z przepiséw prawa - RODO.
—  prawo do wnleslenia skargt do erganu nadzarczego wiasciwego do monitorowania stosowanlia RQDO zgednie 2 art. 51
RODO,
tj. Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.
Vi, Odblorcy danych oschowych
pani/Pana dane osobowe mogy zostaé  udostgpnione nastepujacym odblorcom | kategorlom odblorcéw: podmiotowi sprawujacemu
uprawnlenia wiasclcielskie wobec Spotkl, naszym partnerom, z ktérymi wspdtpraculemy przy éwiadczeniu ustug, realizach obowigzkéw
wynikajgeych z przeplséw prawa, podmiotom prowadzacym dzlatalnoét pocztowq lub kurierska, podmictom prowadzacym dziatalnodé
ubezpieczeniows, instytuclom, organcm, padmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np, policla, organy skarbowe, sad, prokuratura,
organy celne, Agencla Rynku Energli, Urzad Regulacjl Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym podwykcnawcom dzlalajacym na nasze
zlecenie (podmiotom przetwarzajacym dane oschowe w zakresie wskazanym przez Spélke), tj. firmom wspierajacych nas przy realizacji
ustug, wykonywaniu obowlgzkéw 05D np. firmom Swiadczacymn nam uslugl doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresle archiwizacji,
digitalizacjl dokumentdw, w zakresie remontéw | usuwania awarii, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym
{w szczegbinotci dostawcom oprogramowania | utrzymujacym, ohstugujacym systemy ieleinformatyczne, informatyczne), firmom
realizufgcym odezyty lieenikéw, kontrole, obstugg korespondencii, obsluge zgloszett awaril, agenciom badawczym, 2 takie
podwykenawcom w/w odblorcéw | podwykonawcéw,
\W zakresie w Jaklm przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
—  udzlelenfa | realizac)l pelnomocnictwa, podanie danych osobowych Jest dobrowolne, ale niezbedne do udzelenia
pelnomocnlctwa (nie bedziemy mogli udzielié penomocnictwa bez ich podania),
Vi), informujemy, Ze nie pedejmujemy decyzji w sposéh zautomatyzowany, W tym stosujac profilowanle,
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Kancelaria Notarialna
Notariusz Bozena Gajoch
U.3-goMaja8/4

35 - 030 Rzeszow
tel/fax (17) 85 39 200
tel.kom.602 43 26 60

e-maill: bgajoch.notariusz@wp.p!
Repertorium A numer kg /2020

Ja nizej podpisana notariusz Bozena Gajoch, prowadzaca Kancelarie
Notarialnq w Rzeszowie przy ulicy 3 — go Maja pod numerem 8 lokal
L UL 4 o oo o e e e e e e e e e e e e

poswradczam dostowna zgodnosc tej kserokopii, z okazanym w tutejszej
|Kancelarii Notarialnej, dokumentem. ======== oo
Naliczono oplaty:-- e e e e e e e e e e e
1.tytutem taksy notarialnej, stosownie do § 13 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalinych stawek
taksy notariainej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 272)w kwocie:-----~--- 24,00z1.
2. podatek VAT w wysokosci 23% stosownie do art.5 ust. 11 41 ust.1 w
zwigzku z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm. ) w kwocie:------

-------------------------------------------------------------------------- 5,52z}
tgcznie naliczono optaty w kwocie ztotych:------mcemmeommacee . 29,52 zi.
Rzeszéw, dnia szosty luty dwa tysigce dwudziestego roku
(06.02.2020r. ). === === e e e e e
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