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Starostwo Powiatowe w Staszowie
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
ul. Jozefa Pitsudskiego 7
28-200 Staszow

Dotyczy: zgloszenia zmiany parametréw instalacji stacji bazowej Poitkomtel 12455 Staszéw Langiewicza

W zwigzku z przeprowadzong modernizacjq stacji bazowej, polegajgca na wymianie urzgdzen niniejszym
przesytam formularz zgloszenia instalacji dot. zmiany parametréw emisji instalacji wytwarzajacej pola
elektromagnetyczne. Zmiany parametrow nie majg charakteru istotnej zmiany.

Wraz z formularzem przesytam: -

1/ kopie ostatnich pomiaréw pdl elektromagnetycznych

2/ kopie aktuainego petnomocnictwa

3/ potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej za petnomocnictwo.
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FORMULARZ ZGtOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska whasdciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatu Staszowskiego

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

ul. Jozefa Pitsudskiego 7, 28-200 Staszow

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje

stacja bazowa BT12455 Sfaszéw_Langtewicza

Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {(gmin, powiatow i wojewddztw), na ktdrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" Jednostek terytoriainych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja

REGION WSCHODNI 1.3

WOJ. SWIETOKRZYSKIE 2.3.26

PODREGION 53 — SANDOMIERSKO-JEDRZEJOWSKI 3.3.26.53
Powiat Staszowski 4.3.26.53.12

Gmina Staszéw - 5.3.26.53.12.07.3

Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. 0., Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalagii
28-200 Staszoéw, ul. Langiewicza 14

Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 fipca 2010 r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880}

instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania izotropowo
wynosi nie mniej niz 15W, emitujace pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od
30 kHz do 300 GHz.

Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkogé $wiadczonych ustug
dzialalnos¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Czas funkcjonowania instatacji (dni tygodnia i godziny)

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

Wielkos¢ i rodzaj emisji2)
Wielko$¢ i rodzaj emisji?)

Antena Réwnowazna
moc
promieniowan
a izotropowo
[EIRP]

w]
7009

6733
6876
6782
6782
6782
5514
5514
5514
10 MW 60,3

11 MW 102,3

W00 |~ |G| M ma




10.  Opis stosowanych metod ograniczania emisji _
Obliczone moce EIRP odpowiadajg maksymainym wielko$ciom z jakimi stacja moze
pracowac. Stacja bazowa automatytznie dostosowuje moc nadawania(emisji) zaleznie
od odlegfosci aparatow telefonicznych nawiazujac ych z nimi pofaczenie.
Instalacja jest zdalnie monitorowana w sposéb ciagly, w przypadku awarii powstale
usterki s niezwilocznie likwidowane przez stuzby prowadzacego instalacje.,

11. Informacja,czy stopier ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami
Ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
ochrony srodowiska.

12. Szczegodlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgezniku nr 2 do
rozporzgdzenia;

LP. ) 2) 3 [ 4 5)
Wspétrzedne Czestotiiwosc lub zakresy Wysoko$ | Réwnow | Azy Zakres katow
geograficzne czestotliwosci pracy instalacj ci atnamoc | mut pochylenia osi

srodkéw | promieni gtéwnych wigzek
elektrycz owana promieniowania
{MHz] nych izotropo
anten wo EIRP [
Anten o
[m.n.p.t.
1
50°34' 03" N
1 21° 10’ 39" E 1800/900 40,0 7009 120 0-6/0-7
50°34’° 03" N
2 21°10° 39" E 1800/900 40,0 6733 | 235 0-6/0-7
50°34°’03” N '
3 21°10° 39" E 1800/900 40,0 6876 350 0-6/0-7
50°34° 03" N
4 21°10' 39" E 2600 40,0 6782 120 0-6
50°34° 03" N
50°34' 03" N K
6 21°10' 39" E 2600 40,0 6782 350 0-6
50°34' 03" N
7 21°10' 39" E 2100 35,0 5514 120 0-6
50°34'03” N
8 21°10' 39" E 2100 35,0 5514 230 0-6
50°34' 03" N :
9 21°10’ 39" E 2100 35,0 5514 330 0-6
50°34'03”" N
10 MW 21° 10’ 39" E 80000 37,5 60,3 127 n/d
50°34° 03" N
11 MW 21° 10’ 39" E 38000 37,5 102,3 264 nid

6) Kwalifikacja instalacjl
Wzdtuz osi giownych wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach
podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie przedsigewzie¢ mogacych
Znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213/2010, poz. 1397), nie znajduja sie
miejsca dostepne dia ludzi. Instalacja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé mogacych
Zawsze znaczgco oddzialywac¢ na Srodowisko i nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

7} Wyniki pomiarow
Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych o ktérych mowa w
art.122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony $rodowiska w zataczonym do
zgloszenia osobnym opracowaniu.

2/3




13. Miejscowos$é, data (rok - miesige - dzien):
Lublin, 2020-06-22
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje

Michat Panasiewic;

(pe_ﬂromocnik)

B AT R S WE b 1]

Podpis

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia
Objasnienia:

Y Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z

rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury

3/3
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SPRAWOZDANIE NR 492/S/2020

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU

EGZEMPLARZ NR 3

" Oblekt badany

Instalacja radiokomunikacyjna - Polkomtel Infrastruktura

~Numer / Nazwa:

BT12455 Staszow Langiewicza

-+ Data pomiaru:

2020-06-02 )

‘Sprawozdanie

Sebastian Krosny - Kierownik Laboratorium

ZA ZGODNOS
T ORYGINALEN

SUNDOOR spilka z ograniczong odpowiedzialnodcig sp.k.
ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzdw,

wpisana do refestru przedsigbiorcéw

w Sgdzie Rejonowym Katowice-Wschdd w Kalowicach,

VIll Wydzial Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sgdowego.
KRS: 0000544966, NiF: 6272740719, REGON: 360833178
fal; +48 32 246 00 50, fax.; +48 32 246 (0 55
hilp.#www.sundoor.pl ; e-mail: info@sundoor.pl



atorium Badawcze Nr sprawozdania: 492/$/2020
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torfum Badawcze

2 Lokalizacja badanego obiektu

Nr sprawozdania: 492/5/2020

" Informacje o Zleceniodawcy
Zleceniodawca:

Wiasciciel instalacii;

Zlecenie / umowa:
Przedstawiciel zleceniodawcy

2.1 Llokalizacja obiekty

Dane przekazane przez zleceniodawece,

Tabela 1 Dane obiektu

Informacje o zleceniodawcy i wiagcicielu instalacii

ATEM POLSKA Sp. z 0.0, 02-777 Warszawa ul. Jana Ciszewskiego 15
Polkomtet Infrastrukiura Sp.z 0.0

E-mail z 28.05.2020r.

Marcin Osial

1 Adres: UL Langiewicza 14 dz, 5808/2, 28-200 Staszow
2 Powiat: Staszowski
3 Gmina: Staszow
4 Wojewodztwo: Swietokrzyskie
5 Opis potozenia: Teren wiejski
6 Wspotrzedne geograficzne: N: 503403 E:211039
4 7 | Wysokosé obiektu: 40,5 mn.p.t. N

2.2 Widok ogdiny

ZA ZGODNDS ¢
Z ORYGINALEM

Zdjecie 1 Badany obiekt

To sprawozdanie zawiera 11 stron f bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium

Badawczego, nie moze byé powielane inaczej jak

ko w catoéci. Data sporzadzenia sprawozdania, 2020-06-22
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'tbrium Badawcze Nr sprawozdania: 492/5/2020

3 Informacje dotyczace srodet pol elektromagnetycznych

3.1 Parametry techniczne #rédet péi elektremagnetycznych

Przedstawione dane odnosza sie do maksymalnych parametréw pracy badanej instalacji. Dane przekazane przez
zleceniodawce.

Tabela 2 Parametry systemu nadawezo-odbiorczego

Tilt EIRP Suma
Typ anteny Wysokosé Pasmo Azymut Tiltmin. | Tilt max pomiar pasmo EIRP
y [mnp.t] [MHz] [*1 [°} " PEM {W]
900 0 7 3,5 2856
742266V02 40 1800 120 0 6 3 4153 7009
900 0 7 3.3 2856
742266V02 40 1800 235 0 6 3 3877 6733
200 0 7 3,3 2999
742266 V02 40 1800 350 0 6 3 1877 6876
A26452IR1V06 40 2600 120 g 6 3 6782 6782
A264521R1V06 40 2600 235 (()) 6 3 6782 6782
A264521R1V06 40 2600 350 8 6 3 6782 6782
A264521R1V06 35 2100 120 g 6 3 5514 5514
A264521R1V06 35 2100 230 8 6 3 5514 5514
A26452IR1IV06 35 2100 330 8 6 3 5514 5514
Tabela 3 Parametry radiolinii
. WV.SOkOSF Moc Zysk
Azymut Srednica zawieszenia Ny o
Typ anteny o Czestotliwogé wyjsciowa anteny EIRP
[*] anteny [m] anteny .
[dBm] [dBi]
[mn.p.tj
RLA{1)80-03 127 0,30 37,50 80000 MHz 0,00 47,80 60,3
RLA(1)30-03 264 0,30 37,50 38000 MHz 10,00 40,10 102,3 _]

3.2 Inne érddia pol elektromagnetycznych

Na podstawie informacji i dokumentacji ofrzymanych od Zleceniodawcy oraz obserwacii obszary pomiarowego nie
stwierdzono wystepowania inych Zrédet pola elektromagnetycznego, ktére Mmoga wptywac na wynik wartoséd mierzonegj.
4 QOpis pomiarow

4.1  Cel pomiaréw

4.2 Obszar pormiarowy

4.2.1  Obszarem badan objeto teren dostepny dla ludnosci wokét instalacji emitujacej pola elektromagnetyczne
zgodnie z wymaganiami metodyki - pkt. 5.5.1.

422 Minimalng odlegtoéé, do ktdrej wykonano pomiary, mierzong od anten badanej instalacji wyznaczono na e
podstawie danych otrzymanych od Zleceniodawcy. : QDNO =) w‘
a} W otoczeniu instalacji radiokomunikacii stuzby ruchomej w srodowisku minimalng odlegfofépg@n%z%\q P‘:{—-'E'
z zaleznodci: j’? S
8 /EIR oy, L
Dmin = max (min(ME__g,.) H IOHAN'F)

To sprawozdanie zawiera 11 stron | bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium
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_;,-a’torium Badawcze Nr sprawozdania: 492/5/2020

ydzie:
# EIRPsum ~ sumaryczne EIRP wszystkich anten, ktérych azymuty s3 odlegte od siebie o mniej niz kat potowy mocy anteny
0 najszerszej wigzce, wyrazong w W

min{MEg) — oznacza najnizsza dopuszczaing wartoéé sktadowej elektrycznej pola okreslong dia objetego pomiarami
zakresu czestotliwosci wyrazong w V/m ‘

Hanr — wysokos¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu w m

4.2.3  Najmniejsza odlegtosc od anteny dia instalacji radiokomunikacji ruchomej
Drin = 400,0 m

4.3  Informowanie ludnosci o pomiarach

Obowiazek poinformowania ludnesci: w zwigzku ze stanem epidemii i zarzadzeniami Prezesa Rady Ministréw oraz Ministra
Zdrowia zaniechano badan na terenach posesji w otoczeniu stacji oraz w lokalach, na balkonach i tarasach. Podstawa
prawna: art. 122a ust. 1b - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska {Dz. U. z 2019 poz. 1396 z péin.
zm.}

5 Opisistotnych warunkow i sposobu wykonania pomiaréw

51  Warunki srodowiskowe

Tabela 4 Godzina wykonania pomiaréw i warunki érodowiskowe

Godzina pomiardéw Temperatura Wilgotnos¢ Warunki
hh:mm “C % atmosferyczne
poczatek koniec min max min max Brak opadow
16:05 16:30 22,0 23,0 27,0 28,0 atmosferycznych

5.2 Zespol pomiarowy

Pawet Woiniak, Specjalista ds. Pomiardw
Artur Pilch

5.3 Zestaw pomiarowy

Tabela 5 Zestaw pomiarowy

. Oznaczenie LB / Nazwa miernika M-(3 / Broadband Field Meter NBM-520
Numer fabryczny / rok produkcji B-0310/2008r
Oznaczenie LB / Sonda pomiarowa typ 8-21/ Electric Field Probe $-10/ Electric Field Probe
EF0392 EF6091
2 - Numer fabryczny / rok produkgji D-0384 /2015r 1142/ 2009r
- Zakres czestotliwosci 100 kHz -3 GHz 80 MHz - 90 GHz
3 Swiadectwo wzorcowania LWiMP/W/120/18 LWIMP/W/200/18
Data waznodci : 03.06.2020r. 20.08.2020 ¢,
Wyposazenie ponocnicze
Termohigrometr Dalmierz GPS
Rozdzielczosé Dokladnosé
Nr TYP/SN "/ % RH Nr TYP . TYP
. AZ-8703 " DISTO A2 Trimble GEQ XH GEO
T-14 1 10047626 0,170, D-03 4074650534 - LSmm EXPLORER 300
Swiadectwo wzorcowania / data waznosci
1228/AH/15/ 14.07.2020r 20336/2/2015 /7 28.08.2020¢. Nie dotyczy

54 Anteny o sterowanych wigzkach

Zgodnie z danymi przekazanymi przez zleceniodawce, badane anteny posiadajg sterowane wiazki. Zleceniodawca
zapewnit, ze pochylenia wigzek anten ustawiono na warto$ci $rednie mozliwego kata pochylenia wigzki.

5.5 Metoda wykonania pomiardw 4

O -
5.5.1  Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzi.;@ﬂ&f LT
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku {Dz.U. 2020 poz. 258), %5@ \5{%};& bde .
okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia. 7/ oﬁl

5.6  Podstawa prawna

vm L

To sprawozdanie zawiera 11 stren i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Data sporzadzenia sprawozdania, 2020-06-3
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f.:;é'torium Badawcze Nr sprawozdania: 492/5/2020

5.6.1  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. {Dz.U. 2019 poz. 1396).

5.6.2  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

5.7 Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

Poziomy dopuszczalne pol elektromagnetycznych w $rodowisku okreélaja przepisy prawa {pkt. 5.6.2}. W ponizszej tabeli
przedstawiono poziomy parametréw fizycznych odpowiadajace czestotliwosci mierzonych irédel, ktére zastosowano przy
stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiami. Zastosowano najbardziej krytyczny wariant z uwagi na zidentyfikowane #rédia
pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym.

Tabela 6 Wartosci dopuszczalne parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci

: Czestotliwosé pola _ . Skiadowa elektryczna B | Sktadowa magnetyczna H
p. | . elektromagnetycznego f . V/im : _ Afm
T T _ _ i
1 Od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073

58  Wskaznik poziomu emisji p6l efektromagnetycznych

Wskazniki emisji pél elektromagnetycznych wyznacza sie na podstawie Zmierzonej wartosci natezenia pola elektrycznego
oraz cobliczonej wartosci natezenia pola magnetycznego. Wskazniki oblicza sie osobno dla kaidej sktadowej pola
elektromagnetycznego korzystajac z zaleznosci:
X

Wy = min(MX,,)
gdzie:
X — oznacza odpowiednio zmierzong wartos¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E Jub obliczong wartosé natezenia
pola magnetycznego H
minfMXes} — 0znacza nhajnizsza dopuszczalng wartoéé sktadowej elektrycznej E lub magnetycznej pola H okreslona dla
objgtego pomiarami zakresu czestotliwosci. Wartosci dopuszczalne zestawiono w pkt. 5.7

6  Wyniki pomiarow

6.1  Ograniczenia pomiarowe

Podczas pomiardw nie stwierdzono ograniczel pomiarowych wpfywajacych na wyniki pomiaréow.
6.2  Niepewnos¢ pomiardw

Zastosowano niepewnodé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspoiczynniku rozszerzenia k=2. Obliczone wartodci
niepewnosci poszczegdlnych wynikéw pomiaréw podano dla kazdej zmierzonej wartosci bedacej w zakresie mierzalnym
zestawu pomiarowego. Wartosci niepewnosci zestawiono w tabeli z wynikami (pkt. 6.3).

6.3  Poprawki pomiarowe

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku nalezy zastosowad
poprawki pomiarowe umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji.

tnstatacja zleceniodawcy podczas pomiaréw nie pracowata przy maksymalnych parametrach obcigienia, w zwigzku z tym
w wynikach pomiarow uwzglednia sie poniisze poprawki pomiarowe. Do obliczer zastosowano poprawki pomiarowe dla
punktow znajdujacych sie w obszarze oddziatywania poszczegdlnych anten sektorowych.

Poprawka pomiarowa wynosi 1,47,

6.4  Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiami

Zasada podejmowania decyzji jak | wymagania sy okreslone przez przepisy prawne {pkt. 5.6). Zgodnie z 5.5.1 pkt, 26,

dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w érodowisku uzhaje sig za dotrzymane w obszarze pomiarowym,

w ktérym Zadna z warto$ci wskaznikowych nie przekracza wartoéd 1.

Wynikiem pomiaru jest zmierzona warto$¢ uwzgledniajaca poprawki pomiarowe (jedli sa konieczne, patrz pkt. 6.3},

powigkszona o niepewnos¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2. g, C
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Tabela z wynikami

: Tabela 7 Wyniki pomiaréw

wartosci zmierzonej.

_osowano niepewnos¢ rozszerzong ug przy poziomie ufnosci 95% i wspétezynniku rozszerzenia k=2. Obliczona niepewnost jest uwidoczniona przy

0 l. N 0] . .. ,
Natgienie pola W;':gk Popra :';c;:"iz:tf:::'eo _ _ Ny Wartos¢ | Wartodé _ _
. Elektrycznego i wka |P gnetyczneg * Opis lokalizacji pionu wspdlrzedne | wskainik | wskainik | Zgodnosé z
pionu / A e purktu . z uwzglednieniem . .
unkty niepewnosc omiar pomiar oorawki pomiarowego - GPS owa owa wymaganiem
P pomiaru ug P owa P p : : I WME WiMH
owego pomiarowej
E te” . S
+ - “Afm B f - - -
v/m | * \'7 m H-A/m WGS 84
m
I 50,568228
1 <20 - - | 0,3-20 147 0,008 GKP 330 -50 m od wieiy 21177156 0,11 0,11 Dopuszczalne
GKP 330 - 118 m od wieiy,
prsrodku chodnika na 50568767
2 <201 - - 10,320 1,47 0,008 rowno z domem ustug 0,11 0,11 Dopuszczalne
. 21,176708
pogrzebowych Syjon od
strony ul. Cmentarnej
P 330 - 235 m od wiez
g potracku o Sudecidel ne | 50569689
<20|-1 - 0320 147 0,008 P b ) 21,175944 0,11 0,11 | Dopuszczalne
réwne z wjazdem na teren
posesjinr 4
GKP 330 -1 m od ogrodzenia
posesji nr 11 przy ul. 50,570322
<20 -1 - ,3-2,0 | 1,47 ,00 S ) 0,11 0,1 D
4 2.0 03 0,008 Tatrzanskiej — pionu nie 21,175422 1 opuszczaine
Zaznaczono na rysunku
GKP 330 - 350 m od wiezy
pqérod ku ulI. Tatrzaniskiej na 50,570936
5 <20 | - - 0,3-2,0 1,47 0,008 réwno z wjazdem na teren 21174925 0,11 0,11 Dopuszczalne
: posesji nr 15 - pionu nie '
zaznaczono na rysunku
50,568233
6 <20 | - - 0,3-2,0 1,47 0,008 GKP 350 - 45 m od wieiy 21,177414 0,11 0,11 Dopuszczalne
GKP 3?0-119mgd wiezy 50,568892
7 <20 |- - | 0,320 147 0,008 posrodku uticy przy 0,11 0,11 Dopuszczalne
21,177256
cmentarziy
(?KP 350 - mgd wiedy 50,569703
8 <20 | - - 0,3-2,0 1,47 0,008 posrodku chodnika przy ul, 21177056 11 3,11 Dopuszczatne
. Cmentarnej !
GKP 350 - 210 m od wiezy
! posrodku ul. Tatrzanskiej na | 50,570353
< - - -2,0 1 ,008 , i 0,11 0,11 D
9 20 0.3-2, A7 0,00 réwnao z domem nr 1 - pionu | 21,176883 opuszczalne
nie zaznaczono ha rysunku
GKP 350 - 380 m od wieiy
posredku ul. Karpackiej na
. . 50,571183
10 <20 - - 0,3-2,0 1,47 0,008 rowno z wjazdem na teren 21176719 0,11 0,11 Dopuszczalne
posesji nr 5 — pionu nie ’
Zaznaczono na rysunku
. 50,567536
- - - - 1
11 < 2,0 0,3-2,0 1,47 0,008 GKP 120 - 60 m od wiezy 21,178189 0,11 0,11 Dopuszczalne
GK!D 1207150m0d wigiy — 50,567092
12 <20 | - - 0,3-2,0 1,47 0,008 pionu nie zaznaczono na 0,11 0,11 Dopuszczatne
21,179253
rysunku
GK?j 120 - 290 m od wiely — 50,566397
13 < 2,0 - 0,3-2,0 1,47 0,008 pichu nie zaznaczeno na 0,11 0,11 Dopuszczalne
21,180914
rysunku
GKP 120 - 335 m otd wiezy, 1
m od ogrodzenia posesjinr 7| 50,566186
- - 2,0 1 . . , 0,11 D
14 <20 0,3-2, A7 0,008 przy ul, Kieleckiej — pionu nie | 22,181425 011 opuszczalne
2aznactono na rysunku
GKP 120 - 370 m od wiety, & (,
15 <201 -1 - 10320 1,47 0,008 réwno z wejsciem na posesje >0,566006 0,11 @Dﬂ&pész zalne
eS8 | 21181856 7 i
nr 13 przy ul. Rzeszowskie] — - f_\ uE

Mws..aw r
.‘ U X
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pionu nie zaznaczono na

S rysunku
r GKP 230- 45 mod wiedy, 1 | 50,567567
- - - 1,47 X . Y ! 0,11 0,
<20 0,3-2,0 4 0,008 m od naroinika garaiu 21,176992 1 Dopuszczaine
' GKP 230 - 110 m od wiezy, 1 | 50,567200
- - P ;47 i} . ! ! 0_,1 A
<20 0,320} 1 0,008 m od garaiu 21.176264 1 0,11 Dopuszczalne
GKP 230 - 20 m od wieiy, na 50 566694
18 <20]| -] - | 0320 1,47 0,008 chodniku przy przejéciu dla ’ 0,11 0,11 Dopuszczaine
. L 21,175300
pieszych - ul. Langiewicza
GKP 230 - 262 m od wiezy, 2
m od budynku nr 9 przy ul. 50,566361
1 < - - ,3-2,0 1,47 O L ) ) , ,11
2 20 0.3 9,008 Langiewicza - piopu nie 21,174592 0,11 0 Dopuszczalne
Zaznaczono na rysunku
GI?P 230.-1 m od garaiy — 50,565972
20 <2,0| - - 10,320 1,47 0,008 pionu nie zaznaczono na 0,11 0,11 Dopuszczalne
21,173814
rysunku
GKP 230 - 1 m od ogrodzenia
SOR p‘rzv ul. WSCh?d.nI.EJ 23 50,565628
21 <201 - - 0,3-2,0 1,47 0,008 na rowno z naroznikiem 0,11 0,11 Dopuszczaine
’ . 21,173147
budynku — pionu nie
__ ZazZNnaczonoe na rysunku
s GKP 235 - 42 m od wiely, 50.567611
22 <20 - - 0,3-2,0 1,47 0,008 posrodku drogi dojazdowej 21’177000 0,11 0,11 Dopuszczalne
do garazy !
GKP 235 - 120 m od wieiy, 50.567917
23 <20 | - - | 6,3-2,0 1,47 0,008 posrodku drogi pomiedzy ! 0,11 11 Dopuszczalne
. 21,176078
garazami
GK’P 235-185 m od wr.ezy, 50,566903
24 <20 |-| - 0,3-2,0 1,47 0,008 posrodku chodnika — pionu 21175331 0,11 0,11 Dopuszczalne
nie zaznaczono na rysunku !
GKP 235 - 390 m od wiezy,
podrodku parkingu za 50,565875
25 <20}-| - |0320] 1,47 0,008 budynkiem SOR od strony ul, ! 0,11 0,11 Dopuszczalne
. . . 21,172947
Wschodniej 23 — piohu nie
Zaznaczono na rysunku
Posrodku otwartego okna
klatki schodowej na
ostatnim pigtrze w budynku | 50,565669
o 20| 1, PUE ,11 0,1 D
26 <2,0 0,3-2, 1,47 0,008 nr 3 przy ul, Langiewicza 21173475 0 1 opuszczalne
(PKP} — pionu nie
ZAZNAacZono na rysunku
% E Przy wejsciu do budynku
SOR przy ul. Wschodniej 23 | 50,565739
- - - 0,11 0,11 3
27 <2,0 0,3-20 | 147 0,008 {PKP) — pionu nie 21172706 2 X opuszczalne .
ZAZNACZoNno na rysunku :
Posrodku boiska {PKP) 50566644
28 «2,01{ - - (4,3-2,0 1,47 0,008 pionu rde zaznaczonho na ' 0,11 3,11 Dopuszczalne f
21,173658 i
rysunku
Posrodku chodnika na
wprost_\.d\ijazdu na teren 50,567683
20 <20 | - - 0,3-2,0 1,47 0,008 posesji nr 19 przy ul. 3,11 0,11 Dopuszczalne
. ) . 21,174539
Spokojnej (PKP} - pionu nie
Zaznaczono na rysunky
Posrodku wjazdu na teren 50568581
30 <20{-: - |[0320]| 1,47 0,008 posesji nr 6 przy ul, ! 0,11 0,11 Dopuszczalne
. 21,175825
Podgarskiej {PKP}
. 50,569419
31 <2,0{-1 - [0320]| 147 0,008 Posrodku cmentarza (PKP) 21178881 0,11 0,11 Dopuszczalne
Posrodku wjazdu na teren 50,569597

32 <20 - - 0,3-2,0 1,47 0,008 posesji ”f 2 przy ul. 21176353 0,11 0,11 Dopuszczalne
Sudeckiej (PKP}
Posrodku wiazdu na teren
posesjinr 12 przy ul. 50,571369 L
Ly /b PRI
Karpackiej (PKP} - pionu nie | 21,176239 Z-D ! Z(JO]‘\)]‘ e
282naczono na rysunku - N GV R
A AR

33 <20 - - 0,2-2,0 1,47 0,008 < D_opuszczalne

To sprawozdanie zawiera 11 stron i bez pisemnej zgody Kierawnika Sundaoor Laboratorium » ) § :

Badawczego, nie moze byé powielane inaczej Jak tylko w catoéci. -

Sprawozdanie Pole-[M
05 Telekom

Data sporzadzenia sprawozdania,". ﬁbz&oﬁ—

Formulary K- 97 Wydanie - 2 Ohowigzuje od; 05.06.20204 Strona 8 z\ ]




sratorium Badawcze

Nr sprawozdania: 492/5/2020

i Posrodku wiazdu na teren
e posesji nr 17 przy ul. 50,571606
<20 - - 0,3-2,0 1,47 ,008 e . . , ,
0.0 Karpackiej (PKP} — pionu nie | 21,175122 011 01 Dopuszczalne
2aznaczono Nna rysunku
Posrodku wjazdu na teren
posesji nr 11 przy ul. 50,566839
35 <20 - - 4,3-2,0 1,47 o, L . )
008 Matopolskiej (PKP) — pionu 21,181889 0,11 011 Dopuszczalne
hie zaznaczono na rysunku
Podrodku tarasu na terenie
pasesji nr & przy ul. 50,565650
36 <20 - - 0,3-2,0 1,47 0,008 o ! 0,11 A
Rzaszowskiej (PKP) — pionu 21,180853 0,11 Dopuszczalne
nie zaznaczono na rysunku
Posrodku wejscia ha teren
posesji nr 1 przy ul, 50,565042
37 <2 - - 0,3-2,0 1,47 0,0 - ) ,11 )
0 /008 Rzeszowskiej (PKP) — pionu | 21,181033 0.1 ¢.11 Dopuszezalne
nie zaznaczono na rysunku
Posrodku drogi pomiedzy 50565931
38 <20 - - 0,3-2,0 1,47 0,008 garazami (PKP) — pionu nie ! 0,11 0,11 Dopuszczalne
21,177475
ZATNACIONO Na rysunku
Posrodku wjazdu na teren
posesji nr 9 przy ul.
<20|-| - |0,320{ 147 0,008 Sandemierskiej {PKP) — 20,564494 0,11 0,11 Dopuszczalne
’ R ) 21,176928
pionu nie zazhaczono na
rysunku

* . punktu nie zaznaczona na rysunku

Nd {nie dotyczy)- oznacza, te zmierzona wartosé jest

ZA ZGODNOLC
Z ORYGINALED
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atorium Badawcze Nr sprawozdania: 492/5/2020

.7/ Oméwienie wynikéw pomiaréw

Pomiary zostaty wykonane:

1. Na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do azymutéw anten oraz
w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13 i 19 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U. 2020, poz. 258),

2. Na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczert uzyskanych od zleceniodawcy,
stwierdzono mozliwos¢ wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych
zgodnie z wymaganiami pki 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego
2020 . {Dz. U. 2020, poz. 258}.

3. Na terenach przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowg oraz w miejscach dostepnych dla ludnoéci.

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce,
umozliwiajgcych uwzglgdnienie maksymalnych parametréw pracy instalacji.

W wyniku zastosowania sposcbu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku, zgodnie z pkt. 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 tutego 2020 r. (Dz. Y. 2020, poz. 258},
stwierdza sig, ze w obszarze pomiarowym dla instalacji radiokomunikacyjnej BT12455 Staszéw Langiewlcza dopuszczalne
poziomy pél elektromagnetycznych w Srodowisku nalezy uznac za dotrzymane.

8  Spis zatgcznikow

Numer Nazwa Strona

8.1 RYSUNKI 11
Sprawozdanie sporzgdzit (a): Monika Gruchlik

Otrzymuja:
Egz. 1 ~ 3{.pdf} Zleceniodawca/Uzytkownik _
3 {.pdf) .pdf a/a
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RYSUNKI

¥ Azymut anteny

Pion (punkt) pomiarowy
Rysunek wykonafa: Monika Gruchlk ZA ZG0ODNO:,

Z ORYGINALE

Rysunek 1 Lokalizacja pionéw/punktéw pomiarowych
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PEENOMOCNICTWO NR 1184/2020
udzielone w dniu 1 stycznia 2020 roku

POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedziba w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000476879,
NIP 1132868871, Regon 146870713, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 103 493 150,00 zt, zwana dalej
~Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.”, upowaznia:

Pana Michala Panasiewicza
PESEL: 72071609479

do:

1. reprezentowania Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. w postepowaniach przed organami
administracji publicznej, rzadowej, samorzadu terytorialnego, a takze innymi instytucjami
i podmiotami w postepowaniach w sprawach zwiazanych z uzyskaniem stosownych
pozwolen, uzgodnier, decyzji, postanowien i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych
zezwalajacych na budowe, eksploatacje, przebudowe i rozbiérke stacji bazowych, w tym
do skiadania i odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentdéw;

2. wnoszenia oplat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwolet, uzgodnien,
decyzji, postanowiefi i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych zezwalajacych na
budowe, eksploatacje, przebudowe lub rozbidrke stacji bazowych;

3. podpisywania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o.0. oswiadczen o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowy i przebudowy stacji bazowej telefonii
komorkowej — wedlug wzoru wynikajacego z aktualnie obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

4. wystgpowania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. z wnioskami w postepowaniu
o ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
kierunkéw i uwarunkowari zagospodarowania przestrzennego w gminie, jak réwniez
0 dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a takze do
udziatu w post¢powaniach prowadzacych do uzyskania zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze pelnomocnictwo nie upowaznia do zaciagania zobowiazan finansowych w imieniu
Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.

Niniejsze pelnomocnictwo jest wazne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku, lecz moze by¢
w kazdej chwili odwotane. Z chwilay odwotania pelnomocnictwa lub jego wygasniecia oryginat
pelnomocnictwa nalezy zwrdci¢ do Polkomtel Infrastrukiura sp. z 0.0,

e

Tomat;/Muda Michat Bartczak
Prezes\Zarzadu Czionek Zarzadu ds.
Finansowych




Kancelaria Notarialna
Magdalena Chemperek-Kubié - Notariysz
20-327 Lublin ul. Wrosiska 1D lok. U3
tel. 81532 87 48, kom. 690 340 004
e-mail: biuro @notariuszlubelski.pl

REPERTORIUM A NR ASA /2020

Lublin, dnia pigtnastego stycznia roku dwa tysigce dwudziestego (15 .01.2020).

Pos$wiadczam zgodnogé kopii z dokumentem okazanym mi w dniy dzisiejszym,
w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Wronskiej 1 D ok, U3. -

PO oo
- taks¢ notarialng na podstawie §13 pkt 2 rozporzagdzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej (Dz. U. 7 2018 I, POZ 272) e 6,00 zt,

- podatek VAT 23 % na podstawie przepisu art. 41 w Zw. z art. 146a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 I, poz. 2174y ---

ZASTEPCA NOTARIALNY

o farT

Pawet Margol
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Pekao24

POTWIERDZENIE PRZELEWU

Bank Pekao

RACHUNEK WINIEN (NADAWCA):

Numer rachunku:
Nazwa banku:
Wiasciciel:

£ Zleceniodawca:

45 1240 2454 1111 0010 5466 7612

Bank Pekao S.A., | O. w Swidniku, Swidnik
MARCIN OSIAL

ZUCHOW 1

21-040 SWIDNIK

MARGCIN OSIAL

RACHUNEK MA (ODBIORCA):

Numer rachunku:
Nazwa banku:
Odbiorca:

SZCZEGOLY OPERACI

Kwota operacji:
Kwota obcigZenia:
Tytulem:

Data ksiegowania;
£ Data waluty:

Nr referencyjny operacii:

61 1020 2629 0000 9702 0330 0787
Powszechna Kasa Oszczedno, PKOBP Oddziat 1 w Kielcach, Kielce
UM STASZOW

-17,00 PLN -
-17,00 PLN

optata skarbowa za petnomocnictwo n
a 12455 Staszéw Langiewicza

25/06/2020
25/06/2020

335206P602009547

Data i godzina wystawienia dokumentu: 25/06/2020 10:27

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie. Nie wymaga stempla | podpisu.

TelePekao/ Infolinia
801 365 365
+48 42 683 82 32

E-rnail
pekaoz4@pekao,com.pl




